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Aveti obligatia conform Legii 458/2002 cu modificirile ulterioare orivind calitatea apei potabile si
inscriptionati sursa de apa.

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. SINEA DUMITRU ALEXAND

Numele si prenumele “ " Functie Semnitufasx,
Avizat Dr. Dreghici Popa Daniela Director Executiv Adjunct Sinstate Publici K
Verificat Dr. Vicaru Ileana Sef Compartiment Evaluarea Factotilor de '
risc din mediul de viati si din munci
Intocmit Muntean Magdalena Asistent med.pr.
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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA

Laborator de diagnostic si investigare in Sanatate Publica SR 8 AR TS S

; 2 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Str. Musetelului Nr.2 Alba Iulia L1960

Exemplar 1 Fila 1 din 3

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 429 / 24.04.2019

Solicitant: COMUNA SPRING
Adresa: com. Spring, Dostatului, Nr.94, jud.Alba
Comanda nr. 429/ 22.04.2019
Scop control: CONFORM CONTRACTULUI
Date despre prelevare:
proba a fost prelevata de as. Coman Teodor In prezenta reprezentantului beneficiarului,
Data prelevarii: 22.04.2019, ora 11:45
Data receptie proba: 22.04.2019
Data executdrii Incercéarilor: 22.04.2019 - 24.04.2019

Loc de recoltare: FANTANA ;LA TIGANI'-VINGARD Cod proba: 758

Descriere proba:
1 fl.sticla500ml pt.incercari fizico-chimice;

Denumire proba: APA POTABILA (APA FANTANA PUBLICA) 1 fl.sticla 250ml pt.incercari microbiologice

- corespunzatoare
. Valoare maxima
AN;% Pf;%ﬁfze:u UI;:?:??;E Document de referinta admisa cf.Legii de:/ilg‘?;‘;é
v . CGREACRILL QG ad 458/2002 Lwi g A ACE L
Analize fizico-chimice
Indice de .
1 permanganat mg02/1 SR EN ISO 8467:2001 maxim 5,00 1,16
2 |Amoniu mg/l SR ISO 7150-1:2001 maxim 0,50 0,025
3 | Nitriti mg/l SR EN 26777:2002 maxim 0,50 0,080
4 |Nitrati mg/l SR ISO 7890-3:2000 maxim 50,00 112,90
5|Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 maxim 5,00 115
6|Duritate totala |grade germane SR ISO 6059:2008 minim 5,00 30,45
Analize microbiologice
Bacterii UFC./100ml SR EN ISO 9308-1:2015 maxim 0 90
coliforme
8|E.Coli UFC./100ml SR EN ISO 9308-1:2015 maxim 0 10
9|Enterococi UFC./100ml SR EN ISO 7899-2/2002 maxim 0 0

Loc de recoltare: FANTANA CENTRUL SATULUI-VINGARD

Denumire proba: APA POTABILA (APA FANTANA)

Cod proba: 759

Descriere proba:

1 fl.sticlab00ml pt.incercari fizico-chimice;
1 fl.sticla 250ml pt.incercari microbiologice

- corespunzatoare
. Valoare maxima
N Pararr}etru Umnage teavde Document de referinta admisa cf.Legii Valoa}re o
crt. analizat masura determinata
458/2002
Analize fizico-chimice
1 |Indice de mg02/ 1 SR EN ISO 8467:2001 maxim 5,00 1,10
permanganat
2|Amoniu mg/1 SR ISO 7150-1:2001 maxim 0,50 0,054




Continuare RAPORT DE INCERCARE nr. 429 Exemplar 1 Fila 2 din 3

3| Nitriti mg/l SR EN 26777:2002 maxim 0,50 0,028
4 |Nitrati mg/1 SR ISO 7890-3:2000 maxim 50,00 188,07
5|Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 maxim 5,00 0,59
6|Duritate totala |grade germane SR ISO 6059:2008 minim 5,00 39,69
Analize microbiologice

i i UFC./100ml SR EN ISO 9308-1:2015 maxim 0 210
8|E.Coli UFC./100ml SR EN ISO 9308-1:2015 maxim 0 0
9|Enterococi UFC./100ml SR EN ISO 7899-2/2002 maxim 0 0

Loc de recoltare: FANTANA CORODENI-VINGARD

Denumire proba: APA POTABILA (APA FANTANA PUBLICA)

Cod proba: 760
Descriere proba:

1 fl.sticla500ml pt.incercari fizico-chimice;
1 fl.sticla 250ml! pt.incercari microbiologice

- corespunzatoare
A Valoare maxima
N Paran}etru Unlt? teayde Document de referinta admisa cf.Legii Valogre o
crt. analizat masura ’ determinata
458/2002
Analize fizico-chimice
j |ndies de mg02/1 SR EN ISO 8467:2001 maxim 5,00 1,29
permanganat
2| Amoniu mg/l SR ISO 7150-1:2001 maxim 0,50 0,090
3| Nitriti mg/l SR EN 26777:2002 maxim 0,50 0,028
4 |Nitrati mg/1 SR ISO 7890-3:2000 maxim 50,00 221,28
5|Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 maxim 5,00 0,92
6 |Duritate totala grade germane SR ISO 6059:2008 minim 5,00 35,52
Analize microbiologice
7| Bagteri UFC./100ml SR EN ISO 9308-1:2015 maxim 0 440
coliforme
8|E.Coli ‘UFC./100ml SR EN ISO 9308-1:2015 maxim 0 0
9|Enterococi UFC./100ml SR EN ISO 7899-2/2002 maxim 0 0

Loc de recoltare: FANTANA ;LA IVAN'-VINGARD

Denumire proba: APA POTABILA (APA FANTANA PUBLICA)

Cod proba: 761

Descriere proba:

1 fl.sticla500ml pt.incercari fizico-chimice;
1 fl.sticla 250m! pt.incercari microbiologice

- corespunzatoare

Valoare maxima

Nr. Paran.letru Unit? teavde Document de referinta admisa cf.Legii Valoa}re ”
crt. analizat masura determinata
458/2002
Analize fizico-chimice
1 |Indice de mg02/ 1 SR EN ISO 8467:2001 maxim 5,00 1,10
permanganat
2|Amoniu mg/l SRISO 7150-1:2001 maxim 0,50 0,036
3| Nitriti mg/l SR EN 26777:2002 maxim 0,50 0,028
4 |Nitrati mg/1 SR ISO 7890-3:2000 maxim 50,00 163,77
5|Turbiditate NTU SR EN ISO 7027-1:2016 maxim 5,00 0,77
6|Duritate totala |grade germane SR ISO 6059:2008 minim 5,00 28,19
Analize microbiologice
i Baciert UFC./100ml SR EN ISO 9308-1:2015 maxim 0 310
coliforme
8|E.Coli UFC./100ml SR EN ISO 9308-1:2015 maxim 0 0
9|Enterococi UFC./100ml SR EN ISO 7899-2/2002 maxim 0 21
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Responsabil incercdri fizico-chimice chim. Moldovan Elena 7&’\
Responsabil incercari fizico-chimice chim. Rof Simona Xzs

Responsabil incercéari microbiologice as. Dragomir Camelia ﬁw

Dr. mig

medjc s
dr. Dédianu Mirela 1

Aprobat sef laborator
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OMO;by

Notd : Rezultatele se referd numai la proba supusa analizei
Este interzis - reproducerea partiala a raportului sau folosirea unor date partiale din raportul de Incercare
- extinderea rezultatelor la alte produse sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor

-Incertitudinea de masurare este afisata cu * cand rezultatul incercarii este apropiat de valoarea max.admisa.
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